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EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

COM. COM. SUNDGAU REGIE

Prélévement et mesures de terraindu  04/03/2024 & 09h44 réalisés pour I'ARS Grand-Est par le CAR
Nom et type d'installation: DURMENACH / WERENTZHOUSE (UNITE DE DISTRIBUTION )

J - H R . . Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE
Type d'eau :  EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE Motif de prélévement: : SANITAIRE FIXE PAR DECISION DE L'ARS

Nom et localisation du point de DIST. WERENTZHOUSE - WERENTZHOUSE ( RESEAU WERENTZHOUSE MAIRIE
surveillance : ROBINET LAVABO CUISINIE )

Code point de surveillance : 0000001018 Type d'analyse : D1+

Numéro de prélévement : 06800171927 Référence laboratoire :  CAN2403-290

Conclusion sanitaire
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour I'ensemble des paramétres mesurés.

Colmar, le 13 mars 2024

Pour le Délégué Territorial,
La technicienne sanitaire

Anne-Rose MORIN
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Cité administrative Bat J - 3 rue Fleischhauer - CS 50001 - 68026 COLMAR CEDEX
Internet : www.grand-est.ars.sante.fr



PLV n® 06800171927

|
Limites de qualité |

Références de

| qualité ‘
Mesures de terrain LRésuItats | Unité | Mini | Maxi | Mini | Maxi |
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
[Aspect (qualitatif) | normal | Qualitati ' 1
| Couleur (quaiitatif) | normal | SANS OBJET| ! |
| Odeur Saveur (gualitatif) normal | SANS OBJET | — | |
| Saveur (qualitatif) } [non mesuré | Qualitatf_| -
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
‘Température de Iair - 70 [ ¢ ]
Température de l'eau 99 | ¢ 25
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH S | 74 units pH ' 65 9.0
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
'Chtore libre | 016 | mgcn |
| Chlore total | 0,20 | mgcan |
PLV n® 06800171927 o . L ‘ Références de :
Limites de qualité qualité ‘
Analyse laboratoire CRésultats | Unité | Mini | Maxi | Mini | Maxi |
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Turbidité néphélométrique NFU o [ 042 NFU 20 |
METABOLITES PERTINENTS
.'_Atrazine-2-hydroxy | <0,020 ug/L | 0,10 i
Atrazine-déisopropy| | <0,020 g/l | 0.10
Atrazine déséthyl 0,068 HglL | 0,10
Atrazine déséthyl-2-hydroxy <0,005 HglL | 0,10
| Terbuthylazin déséthyi _ <0,020 |  pgL | 010 |
MINERALISATION
|Conductivité 4 25°C | 555 | ysim | | 200 | 1100
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
|Ammonium (en NH4) o | <0050 | mgL | | | |01
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
|Bact. aér. revivifiables a 22°-68h | <1 | nimL
| Bact. aér. revivifiables a 36°-44h ! 1 nimL |
| Bactéries coliformes /100mi-MS <1 ni(100mL) | | 0 :
|Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) [ o | |
[Escherichia coli /100ml - MF < r/(100mL ) [ o | |
PESTICIDES DIVERS
| Total des pesticides anaiys_é; B [ 0079 | oL | | 050 | | |
PESTICIDES TRIAZINES
[Atrazine B T 0011 ot | 0,10 |
|Métamitrone . <0,005 gl | 010 |
[Métribuzine <0005 | pot | | o010 | |
Propazine o o <0,020 | ugiL | 0,10 ' |
Simazine - <0,005 | pglL | 0,10 ' i
Terbuthylazin - <0005 | wor | 010 | ]
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES
Diuron | <0,005 pol | . 010 | . ]
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